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Перевірені обсяги ДП за видами

РПЧ
230

1%

аРВЧ
1449

8%

рРВЧ
760

1

42%

РЗ
9000

49%

ДП із регулювання частоти та потужності в 
ОЕС України, МВт

аРВЧ
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рРВЧ
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РЗ
780

47%

ДП із регулювання частоти та потужності в 
Бурштинський енергоострів, МВт

Джерело даних: Реєстр ПДП



ХарТЕЦ-5
594

3%

Східенерго
1626

9%

Дніпроенерго
1041

6%

Західенерго
834

4%

УГЕ
14185

78%

ОЕС України, МВт

Розподіл обсягів ДП між ПДП

Західенерг
о

1638

100%

Бурштинський енергоострів, МВт

Джерело даних: Реєстр ПДП



Джерело даних: Реєстр ПДП

Розподіл обсягів ДП за видами
генерації

Теплова генерація
4095

22%

Гідрогенерація
14185

78%

ОЕС України, МВт

Теплова генерація
1638

100%

Бурштинський енергоострів, МВт



Зміна та підтримка навантаження електроустановкою із 
якісно проведеною реконструкцією АСК ТП – природній газ
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Фактична потужність, МВт Уставка потужності, МВт

Джерело даних: результати випробувань



Зміна та підтримка навантаження електроустановкою із 
якісно проведеною реконструкцією АСК ТП - вугілля

Джерело даних: результати випробувань
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Зміна та підтримка навантаження електроустановкою із 
реконструйованою АСК ТП - вугілля

Джерело даних: результати випробувань
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Активна потужність, МВт Уставка потужності, МВт



Зміна та підтримка навантаження електроустановкою із 
нереконструйованою АСК ТП - вугілля

Джерело даних: результати випробувань
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Активна потужність, МВт Задане навантаження, МВт
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Шайна Максим В’ячеславович - начальник відділу сертифікації ПДП

Габа Максим Юрійович - пров.інженер відділу сертифікації ПДП


